Zakiad Usiug Komunalnych
w Ostrowie
Ostrow 225, 39-103 Ostrow
tel. centrala 17 22 35 810
tel./fax 17 22 35 809

Zalgcznik Nr 3

do Zarzgdzenia Nr ZUK.0201.3.2014
Kierownika Zakladu Uslug
Komunalnych w Ostrowie

NIP 818-10-07-003, REGON 69003156 z dnia 16 kwietnia 2014 r.

ZUK.261.2.18.2019 Ostrow, dnia 08.11.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiajgcy: Gmina Ostrow - Zaklad Uslug Komunalnych w Ostrowie,
39-103 Ostréw 225 zaprasza do zlozenia oferty na:
Wymiang stolarki okiennej i drzwiowej w ramach termomodernizacji budynku Stacji
Uzdatniania Wody w Ostrowie, gmina Ostréw, woj. podkarpackie.
I1. Opis przedmiotu zamdéwienia
Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie prac zwigzanych z wymiang stolarki okiennej
i drzwiowej w budynku Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowie w zakresie zgodnym
z opracowanym Projektem wykonawczym zadania stanowigcym zalgcznik do zgloszenia
z dnia 12.07.2019r. znak WAB.6743.4.45.2019.
Wg audytu energetycznego nalezy wymienié wszystkie okna i drzwi zewngtrzne
w budynku (o wymiarach identycznych jak demontowalne) i zamontowa¢ okna wykonane
z PVC o wsp. przenikania ciepta Umax=0,9W/m2K oraz drzwi/bramy aluminiowe o wsp.
przenikania ciepla Umax=1,3 W/m2K - odwzorowane na stolarce przewidzianej do
demontazu, zgodnie z zalaczonymi rysunkami zestawienia stolarki.
Uwaga:
Istniejgce parapety podokienne przeznaczone sg do demontazu. Pod kazdym oknem nalezy
zamontowac¢ nowy parapet o wymiarze dostosowanym do grubosci Sciany po wykonaniu
ocieplenia (projekt wykonawczy termomodernizacji budynku do wgladu w biurze
Zamawiajgcego).
III. Warunki realizacji zaméwienia
1.Na dostarczong stolarke okienna i drzwiowg nalezy przekaza¢ wymagane $wiadectwa
jakosci i atesty
2.Na wykonane prace zwigzane z przedmiotem zamodwienia Wykonawca udzieli
Zamawiajagcemu min. 3 lata gwarancji
IV. Termin wykonania zaméwienia
Termin realizacji zamdwienia do dnia 24.12.2019 r.
V. Miejsce i termin skladania ofert
do dnia 20.11.2019 r.
na adres lub w siedzibie Zamawiajgcego (budynek UG Ostrow, pokéj nr 10).
VI. Osoby do kontaktu
Karol Kluk, tel. 695 599 853.
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1). W zalezno$ci od zastosowanych profili szerokoé s
2). Wspéleczynnik przenikania ciepla Umax:

- dla okien szklonych U=0,9 Wim2K
- drzwi zewnelrznych U=1,3 Wim?K
3). Przed zaméwieniem stolarki sprawdzi¢ wymiary otworéw na budowie.
4). Wymiary otwor6w uzgodnié z dostawcg stolarki.

krzydta (przejécia) w $wietle powinna wynosié min. 90cm.
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ETAP PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT: Termomodemizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowie
Inwestor; Gmina Ostréw, 39-103 Ostréw, Ostréw 225,
Gt 39-103 Ostréw, Ostrdw 246,

Lokalizeigia! Dzialka nr 1360/11, obr. 0008 Ostréw, jedn. ewid, 181502_2 Ostréw
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